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óI€lvetiaLab

analisi acqua alimenti ambienre
Via Gorelle 7 ,6592 St. Antonino
CHE-465.594.972 IVA - 0918583311 - info@helvetialab.ch - helvetialab,ch

St. Antonino, 10107 12026

Nostra referenza: Sonia Riva Vicini

RAPPORTO DI PROVA ACQUE

Tipo di acqua:

Punto di prelievo:

No. Rif. 2026.433411 pag.1l1

Municipio di Lumino
Via Pronzini '1

6533 Lumino

Numero: 2026.433411

Temperatura 'C: 11.3

Trasporto: A cura del cliente

Data fine analisi: 1010712026

Data/ora campionamento

Resp. campionamento:

Data di arrivo / ora:

Aspetto:

Data inizio analisi:

Acqua Greggia

AQ O2O

0710712026 - 07:50

Committente

0710712026 - 10:15

Limpido

07t07t2026

ANALISI MICROBIOLOGICA

Germi aerobi mesofili

METODO

HL-AQOO1

RISULTATO

13 UFC/ml

VALORE RIF VALORE MAX

E.coli HL-AQOO9 0 UFC/'l00m1

Enterococchi HL.AQOO3 0 UFC/100m1

Note: trattandosi di acqua greggia prima del trattamento non vi sono valori di tolleranza da considerare

ll presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua foma integrale, si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova, cosi come ricevuti o rispettivamente

campionati da Helvetialab. Su richiesta sono disponibili infomazioni riguardanti i metodi analitici e I'incetleza di misura. La r€gola decisionale che si applica nel caso di

OPPD del 16 dicembre 201 6 stato 1' gennaio 2026. P€r le analisi microbiologiche i risultati téngono conto dell'incerteza di misura pari a t 0.5 log del valore iscontrato.

La riproduzione paziale del presentè rapporto di prova è vietata.

4'
Dott- Sonia

ic:-_
Rìva Vicini

Direttore Analitico



4{€lvetiaLab
analisi acqua alimenti ambiente
Via Gorelle 7,6592 St. Antonrno
CHE-465 5S4.972 IVA - 091858331 f - info@helvetialab.ch - helvetialab.ch

St. Antonino, 10107 12026

Nostra referenza: Sonia Riva Vicini

RAPPORTO DI PROVA ACQUE

Tipo di acqua:

Punto di prelievo

No. Rif. 2026.433412 pag.1l1

Municipio di Lumino
Via Pronzini I
6533 Lumino

Numero: 2026.433412

Temperatura 'C: 11.3

Trasporto: A cura del cliente

Data fine analisi: 1010712026

Acqua potabile dopo disinfezione

AQ OO9

METODO

HL-AQOO1

Data/ora campionamento: 07 107 12026 - 07 :55

Resp. campionamento: Committente

Data di arrivo / ora: 0710712Q26 - 10:15

Aspetto: Limpido

Data inizio analisi: 0710712026

ANALISI MICROBIOLOGICA

Germi aerobi mesofili

RISULTATO

0 UFC/ml

VALORE RIF VALORE MAX

E.coli HL-AQOO9 0 UFC/100m1 0 UFC/100m1

Enterococchi HL-AQOO3 0 UFC/100m1 0 UFC/100m1

Note: I risultati riscontrati limitatamente ai parametri analizzati non richiedono osservazioni particolari

campionati da Helvetialab. Su íchiesta sono disponibili irìformzioni riguardanli i metodi analitici e I'incerteza di misura. La regola decisionale che si applim nel Éso di

OPPD del 16 dicembre 2016 stato 1' gennaio2026. Per le analisi microbiologiche i risultati t€ngono conto dell'incerteza di misura pari a t 0.5 log del valore riscontrato.

La riproduzione paziale del presente rapporto di prova è vietata.

t-,- -4,';?-:)v ì4
Dott. Sonia Fliva Vicini

Direlîore Analitico



óI€lvetiaLab
analisi acqua alimenti ambiente
Via Gorelle 7,6592 St. Antonino
CHE-465.594 972 IVA - 091858331 1 - ìnfo@helvetlalab.ch - helvetialab ch

St. Antonino, 10107 12026

Nostra referenza: Sonia Riva Vicini

RAPPORTO DI PROVA ACQUE

Data/ora campionamento: 071O712026 - 08:10

Resp. campionamento: Committente

Data di arrivo / ora: 0710712026 - 10:15

Aspetto: Limpido

Data inizio analisi: 0710712026

No. Rif. 2026.433413 pag.1l1

Municipio di Lumino
Via Pronzini 1

6533 Lumino

Numero: 2026.433413

Temperatura "C: 12.5

TraspoÉo: A cura del cliente

Data fine analisi: 1010712026

Tipo di acqua:

Punto di prelievo:

ANALISI MICROBIOLOGICA

Germi aerobi mesofili

Acqua Greggia

AQ 021

METODO

HL-AQOO1

RISULTATO

36 UFC/ml

VALORE RIF VALORE MAX

E.coli HL-AQOO9 0 UFC/100m1

Enterococchi HL-AQOO3 0 UFC/100m1

Note: trattandosi di acqua greggia prima del trattamento non vi sono valori di tolleranza da considerare.

ll presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua foma integrale, si rìferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova, così come ricevuti o rispettivamente

campionati da Helvetialab. Su rìchiesta sono disponibili infomazioni riguardanti i metodi analitici e l'incerteza di misura. La regola decisionale che si applica nel caso di

OPPD del 16 dicembre 2016 stato 1' gennaio 2026. Per le analisi microbiologiche i risultati tengono conto dell'incerteza di misura pari a I 0.5 log del valore rÌsconlrato.

La riproduzione paziale del presente rapporto di prova è vietata.

4,
Dott. Sonia Riva Vicini

Direttore Analitico



óIelvetiaLab ffi#analisi acqua alimenti ambiente
Via Gorelle 7 ,6592 St. Antonino
CHE-465.594 972 lVA- 091858331 f - info@helvetialab.ch - helvetialab ch

St. Antonino, 10107 12026

Nostra referenza: Sonia Riva Vicini

RAPPORTO DI PROVA ACQUE

Tipo di acqual

Punto di prelievo:

No. Rif. 2026.433414 pag.1l1

Municipio di Lumino
Via Pronzini 1

6533 Lumino

Numero: 2026.433414

Temperatura "C: 12.5

Trasporto: A cura del cliente

Data fine analisi: 1010712026

Acqua potabile dopo disinfezione

AQ O1O

METODO

HL.AQOOl

Data/ora campionamento:. 0710712026 - 08:15

Resp. campionamento: Committente

Data di arrivo / ora: 0710712026 - 10:15

Aspetto: Limpido

Data inizio analisi: 0710712026

ANALISI MICROBIOLOGIGA

Germi aerobi mesofili

RISULTATO

0 UFC/ml

VALORE RIF VALORE MAX

E.coli HL-AQO09 0 UFC/100m1 0 UFC/100m1

Enterococchi HL-AQOO3 0 UFC/100m1 0 UFC/100m1

Note: I risultati riscontrati limitatamente ai parametri analizzati non richiedono osservazioni particolari

campionati da Helvetialab. Su richiesta sono disponibili infomuioni riguardanti i metodi analitici e I'incerteza di misura. La regola decisionale che si applica nel €so di

dichiaruioni di non confomità del campione è basata sui requisiti presonti nell'ordinanza del DFI sulle acque potabili e sull'acqua di piscine e docc€ acc€ssibili al pubblico

OPPD del l6 dicembre 2Ol6 stato 1' gennaio 2026. Per le analisi microbiologiche i risultati tengono conto dell'incerteza di misura pari a i 0.5 log del valoro riscontrato.

La riproduzionè paziale del presente rapporto di prova è vietata.

à
Dolt. Sonia

ld--
Riva Vicini

Direttore Analitico



+I€lvetiaLab ffi#analisi acqua alimenti ambiente
Via Gorelle 7,6592 St. Antonino
CHE-465.594.972 IVA - 091858331 1 - info@helvetialab.ch - helvetialab ch

St. Antonino, 10107 12026

Nostra referenza: Sonia Riva Vicini

RAPPORTO DI PROVA ACQUE

Tipo di acqua:

Punto di prelievo:

ANALISI MICROBIOLOGICA

Germi aerobi mesofili

Acqua Potabile in rete

AQ OO1

METODO

HL.AQOOI

No. Rif. 2026.433415 pag.1l1

Municipio di Lumino
Via Pronzini 1

6533 Lumino

Numero: 2026.433415

Temperatura "C: 26

Trasporto: A cura del cliente

Data fine analisi: 1010712026

Data/ora campionamento: 071O712026 - 09:10

Resp. campionamento: Committente

Data di arrivo / ora: 0710712026 - 10:15

Aspetto: Limpido

Data inizio analisi: 0710712026

RISULTATO

4 UFC/ml

VALORE RIF VALORE MAX

300 UFC/ml

E.coli HL-AQOO9 0 UFC/100m1 0 UFC/l00m1

Enterococchi HL-AQOO3 0 UFC/100m1 0 UFC/100m1

Note: I risultati riscontrati limitatamente ai parametri analizzali non richiedono osservazioni particolari

ll prèsente rapporto di prova, riproducibils solo nella sua foma integrale, si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova, così come ricevuti o rispettivamente

campionati da Helvetialab. Su richiesta sono disponibili infomaioni riguardanti i metodi analitici € I'incerteza di misura. La regola decisionale che si applica nel caso di

OPPD del 16 dicembre 2016 stato 1' gennaio 2026. Per le analisi microbiologiche i risultati tengono conto dell'incerteza di misura pari a ! 0.5 log del valore riscontrato.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova è vi€tata.

-A
Dott. Sonia

I<-=._
Fìiva Vicini

Direttore Analitico



+I€lvetiaLab
analisi acqua alimenti ambiente
Via Gorelle 7,6592 St. Antonino
CHE-465.594.972 IVA - 091858331 1 - ìnfo@helvetialab.ch - helvetialab ch

St. Antonino, 10107 12026

Nostra referenza: Sonia Riva Vicini

RAPPORTO DI PROVA ACQUE

Tipo di acqual

Punto di prelievo:

Data/ora campionamento: 0710712026 - 09:13

Resp. campionamento: Committente

Data di arrivo / ora: 0710712026 - 10: 15

Aspetto: Limpido

Data inizio analisi: 0710712026

No. Rif. 2026.433416 pag.1l1

Municipio di Lumino
Via Pronzini '1

6533 Lumino

Numero: 2026.433416

Temperatura "C: 24.5

TraspoÉo: A cura del cliente

Data fine analisi: 1010712026

ANALISI MICROBIOLOGICA

Germi aerobi mesofili

Acqua Potabile in rete

AQ 023

METODO

HL-AQOOl

RISULTATO

160 UFC/ml

VALORE RIF VALORE MAX

300 UFC/ml

E.coli HL-AQOOg 0 UFC/100m1 0 UFC/100m1

Enterococchi HL-AQOO3 0 UFC/100m1 0 UFC/100m1

Note: I risultati riscontrati limitatamente ai parametri analizzati non richiedono osservazioni particolari

campionati da Helvetialab. Su richiesta sono disponibili infomazioni riguardanti i metodi analitici e l'incerteza di misura. La regola decisionale che si applica nel caso di

OppD del 16 dicembr€ 2016 stato 1'gennaio 2026. Per le analisi microbiologiche i risultati tengono conto dell'incerteza di misura pari a I 0.5 log del valore riscontrato.

La riproduzione paziale del presento rapporto di prova è vietata.

:A
Dott. Sonia

I <:__
Biva Vicini

Direttore Analitico



óI€lvetiaLab
analisi acqua alirnenti ambiente
Via Gorelle 7,6592 St. Antonino
CHE-465.594.972 lVA - 091858331 1 - info@helvetialab.ch - helvetialab ch

St. Antonino, 10107 12026

Nostra referenza: Sonia Riva Vicini

RAPPORTO DI PROVA ACQUE

Tipo di acqua:

Punto di prelievo:

No. Rif. 2026.433417 pag.1l1

Municipio di Lumino
Via Pronzini 1

6533 Lumino

Numero: 2026.433417

Temperatura "C: 22.5

Trasporto: A cura del cliente

Data fine analisi: 1010712026

Acqua Potabile in rete

AQ OO4

METODO

HL-AQOO1

Data/ora campionamento: 0710712026 - 09:30

Resp. campionamento: Committente

Data di arrivo / ora: 0710712026 - 10:15

Aspetto: Limpido

Data inizio analisi: 0710712026

ANALISI MICROBIOLOGICA

Germi aerobi mesofili

RISULTATO

40 UFC/ml

VALORE RIF VALORE MAX

300 UFC/ml

E.coli HL-AQOOg 0 UFC/100m1 0 UFC/100m1

Enterococchi HL-AQOO3 0 UFC/100m1 0 UFC/100m1

Note: I risultati riscontrati limitatamente ai parametri analizzali non richiedono osservazioni particolari

ll presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua foma integrale, si riferise esclusivamente ai campioni sottoposti a prova, così come ricevuti o rispettivamente

campionati da Helv€tialab. Su richiesta sono disponibili infomazioni riguardanti i metodi analitici e l'incerleza di misura. La regola decisionale che si applica nel caso di

OPPD del 16 dicembre 2016 stato 1' gennaio 2026. Per le analisi microbiologiche i risultati tengono conto dell'incerteza di misura pari a t 0.5 log del valore riscontrato.

La riproduzione paziale del presente rapporto di prova è vietata.

-A
Dott. Sonia

ld=--_
Riva Vicini

Direttore Analitico


